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ZONA DE ENSANCHE GRADUAL 
DE .07 a .15

REFUERZO EN CIMENTACION, LOSA DE FONDO, MURO CIRCULAR Y CUPULA
RESERVORIO APOYADO  V = 205 m³
ESCALA 1/25
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RESERVORIO PROYECTADO R-01
V= 205 m³
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4.50
3.2

2

0.6
5

Ø5/8" @ 0.17

1.00
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C.F= 4006.22 m.s.n.m.
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CORTE J - J
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DETALLE DE REFUERZO EN  CUBIERTA,
ANILLO Y VERTEDERO DE REBOSE
ESC. 1/20

SOLADO f'c=100kg/cm2

JUNTA DE VACIADO

WATER STOP 6" JUNTA EN MURO DEL
RESERVORIO
ESC: 1/25

DEJAR SUPERFICIE RUGOSA
ANTES DE CONTINUAR

CON EL VACIADO
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DETALLE TIPICO DE JUNTAS DE CONSTRUCCION
ESC. 1/25

0.30

.10
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ESC. 1/25

Ø 1/2 @ .18

DETALLE DE REFUERZO EN MURO CIRCULAR
DE RESERVORIO (CARA HUMEDA)

0.23

Ø5/8" @ 0.18
1.00

0.17

PROFUNDIDAD DE CIMENTACION
LOS NIVELES DE FONDO DE CIMENTACION DE CASETAS Y RESERVORIOS, ESTAN REFERIDOS A
PARTIR DEL TERRENO NATURAL, ELIMINANDO CULQUIER MATERIAL DE RELLENO. SI FUERA
NECESARIO ALCANZAR NIVELES SUPERIORES, DEBERA UTILIZARSE FALSAS ZAPATAS CON CON
CONCRETO f'c = 100 Kg/cm2, HASTA ALCANZAR EL NIVEL DESEADO.
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