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DIAGRAMA UNIFILAR
independizacón de la linea primaria en 22.9 KV con una
terna y en el año diez (10) reforzar a dos ternas  san

gában-macusani e Implementacion de un Nuevo
Transformador de potencia 5/3/2 mva, 138/22.9/13.8 kv
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C.H. SAN GABÁN II

Salida San
Rafael y a
Azángaro

Punto de
Alimentacion

1 2 3


	Sheets and Views
	Iso-A


